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三.非施工範圍

土木工程 包括土方開挖、基礎平台施作、                                   

   土方回填、餘土清除運棄等 。

污水管及放流管、排氣管施工.槽體外

部份由水電及土木建築工程負責。

施工期間也主需提當供適當出水量之清                                              

水源及適當電力，以便施工安裝。

鼓風機設置盤儘量靠近處理槽為宜。

污水處理設備安裝後，槽體須先灌滿清水再回填砂 土。

6 保養：定期抽棄厭氣濾床槽污泥。

四.附註：

施工前廠商須附圖說及環保署任證核可證明，

經業主核可後施工。

完工時由承裝商出具 品質保證書 出廠證明

環保署認證核可證明文件。

污水處理槽施工圖請妥慎保管，以備日後保養需要。

說明：

一.水質規範（符合環保署Q<50CMD放流水標準）  

　放流水質COD:<250mg/  BOD:<50mg/   SS:<50mg/

　06人、08人進流水質COD:<300mg/  BOD:<180mg/  SS:<180mg/

   10人、15人進流水質COD:<400mg/  BOD:<200mg/  SS:<200mg/

二.材質規範

　RC預鑄式污水處理設施材質需經行政院環保署及              

     內政部共同審核認可經過之專業合格廠商施作

採用型號

採用

型號
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＊本圖僅供參考，申請人得自行檢附合於

環保署規格產品併入執照圖說提出申請。
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