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	說明
	A棟3F教室後露台牆及B棟3F美術舞台後側之牆混凝土澆置不良，有冷縫、蜂窩現象。。
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	說明
	B棟3F美術舞台後側之牆面完成面垂直度不良。
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	說明
	A棟1F教室後側地板樑混凝土表面有鐵絲未剪除。 (5.01.04)
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	說明
	工區有積水未處理，影響環境衛生及安全。
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	說明
	A棟3F教室天花板有部份漏水現象。
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	說明
	A棟B1F電力盤管路未預留開口敲除牆面且PVC管出口未施作喇叭口。
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	說明
	1.B1F發電機室未設置新鮮空氣之對流開口。
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	說明
	2.A棟2F教室後露台預留之冷氣電氣管路未設置於牆面。
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	說明
	部份混凝土完成面外觀平整度不佳。

	[image: image10.jpg]




	說明
	仍有未上下設備的施工架。
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	說明
	仍使用未符合規定之合梯。
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	說明
	廠商勞安自動檢查紀錄未落實檢查(A棟3F美術教室臨時用電未設插頭及積水處上放置包裝水泥等)。




















(A棟3F美術教室臨時用電未設插頭及積水處上放置包裝水泥等)。





仍使用未符合規定之合梯。





部份混凝土完成面外觀平整度不佳





仍有未上下設備的施工架。





冷氣電氣管路未設置於牆面





未設置新鮮空氣之對流開口





B棟3F美術舞台後側之牆面完成面垂直度不良。





澆置不良，有冷縫、蜂窩現象





電力盤管路未預留開口敲除牆面且PVC管出口未施作喇叭口。











天花板有部份漏水現象。





工區有積水未處理





板樑混凝土表面有鐵絲未剪除






































