
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.08.14. 
工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程 

 

說明 
二次施作之板預留鋼筋，僅預留單層筋，與圖說有不符情形，請再檢視；另樓板開孔之

預留鋼筋亦同 

 

說明 模板施工：柱牆模板，部分未留設「清潔口」，請再檢視。 

模板施工：柱牆

模板，部分未留

設「清潔口」，請

再檢視。 

二次施作之板預留鋼

筋，僅預留單層筋，

與圖說有不符情形，

請再檢視；另樓板開

孔之預留鋼筋亦同 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.08.14 
工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程  

 

說明 模板施工：板模板採用普通模板施作，但臨樑端之模板僅 2層，穩定度較不足。 

 

說明 
露台、屋頂之女兒牆牆面，部分未施作泛水，將導致泛水未連續，產生防水破口，請研妥改善

方案。 

. 模板施工：板模板採用

普通模板施作，但臨樑端

之模板僅 2層，穩定度較

不足。 

露台、屋頂之女

兒牆牆面，部分

未施作泛水，將

導致泛水未連

續，產生防水破

口，請研妥改善

方案。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.8.14 
工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程  

 

說明 地下室超挖處，有積水情形，請加以清理，以避免產生危險。 

 

說明 框架內側交叉桿，部分拆卸後未再組裝，易生危險。 

框架內側交叉桿，部

分拆卸後未再組

裝，易生危險。 

地下室超挖處，有

積水情形，請加以

清理，以避免產生

危險。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.08.14 
工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程  

 

說明 防墜網較為不足，請再全面檢視。 

 

說明 電梯機坑開口，雖使用鋼管護欄，但未張掛警語標示，較為不足。 

電梯機坑開口，雖

使用鋼管護欄，但

未張掛警語標

示，較為不足。 

防墜網較為不足，請再

全面檢視。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.08.14 
工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程 

 

說明 拆模後部分鐵釘鐵絲未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。 

 

說明 
超挖區之結構體施作反樑，反樑凹槽回填土之水，容易排水不良造成滲漏

水，請重視防水工法及排水工法。 

 

 

拆模後部分鐵釘鐵絲未

確實剪除，端部銳利處

易造成人員傷害。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：112.08.14 
工程名稱：新竹縣立總圖書館新建工程 

 

說明 部分管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。 

 

說明 .管路出口請以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。【 

.管路出口請以硬

質管帽保護，避免

裸空或以膠帶纏

繞封口。【 

部分管路出線口未施作

喇叭口，於抽拉電線時

易使電線破皮導致絕緣

下降。 



 

 


