
新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.10.24

工程名稱：新竹縣竹東全民運動館新建工程

說明 部分給水管吊架間距過長請修正吊距（加強轉彎處固定）。

鋼構主梁與桁梁相接合其中
一支鋼梁之長度不足，而以
高張力螺栓續接該梁於跨距
上，且距離兩支梁交叉接合
點位置過於接近，該梁續接
位置未確認是否位於剪應力
較小之處。

部分給水管吊架間距過
長請修正吊距（加強轉
彎處固定）。



說明
鋼構主梁與桁梁相接合其中一支鋼梁之長度不足，而以高張力螺栓續接該梁於跨距上，且距離兩支梁交

叉接合點位置過於接近，該梁續接位置未確認是否位於剪應力較小之處。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.10.24

工程名稱：新竹縣竹東全民運動館新建工程

說明 .部分管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。

部分管路出線口未
施作喇叭口，於抽
拉電線時易使電線
破皮導致絕緣下降。



說明 EMT管扭斷螺絲未確實鎖緊。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.10.24

工程名稱：新竹縣竹東全民運動館新建工程

EMT 管扭斷螺絲未
確實鎖緊。



說明 臨時電線未以防護套管保護，尚有電線裸露。【

說明

臨時電線未以防護
套管保護，尚有電
線裸露。


