
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.12.18 
工程名稱：大隘村第 1公墓更新工程  

 

說明 入口擋土牆面混凝土有冷縫產生。 

 

說明 第一層第三排納骨牆抿石子牆面局部孔洞產生。 

第一層第三排

納骨牆抿石子

牆面局部孔洞

產生。 

入口擋土牆面混

凝土有冷縫產

生。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.12.18 
工程名稱：大隘村第 1公墓更新工程   

 

說明 第二層完成各層地面預留排水溝有鋼筋鐵絲未剪除。 

 

說明 入口擋土牆殘留局部螺桿未清除。 

第二層完成各層地

面預留排水溝有鋼

筋鐵絲未剪除。 

入口擋土牆殘留

局部螺桿未清

除。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.12.18 
工程名稱：大隘村第 1公墓更新工程 

 

說明 納骨牆工程第一層抿石子牆面有殘留水泥漿未清除。 

 

說明 施工現場塵土飛揚，未灑水控制揚塵，且工區遼闊揚塵量偏高。 

施工現場塵土飛

揚，未灑水控制揚

塵，且工區遼闊揚

塵量偏高。 

納骨牆工程第一

層抿石子牆面有

殘留水泥漿未清

除。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.12.18 
工程名稱：大隘村第 1公墓更新工程   

 

說明 入口擋土牆外少量垃圾雜物未清除，影響環境。 

 

說明 第三層第二排地排水管之管路出口、應採用盲蓋密封，不可以一般膠帶取代。 

入口擋土牆外少量

垃圾雜物未清除，

影響環境。 

第三層第二排

地排水管之管

路出口、應採用

盲蓋密封，不可

以一般膠帶取

代。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.12.18 
工程名稱：大隘村第 1公墓更新工程   

 

說明 第二層第一排納骨牆混凝土完成面局部不平整。 

 

說明 工程告示牌內展期後完工日期未修正。 

工程告示牌內

展期後完工日

期 未 修 正 。 

.第二層第一排納骨

牆混凝土完成面局

部不平整。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：113.12.18 
工程名稱：大隘村第 1公墓更新工程 

 

說明 
工地現場納骨牆工程地面排水溝，排入上下樓梯，恐造成樓梯濕滑，建議設計監造單位

設法改善。 

 

說明 
納骨牆工程地面排水管未妥善處理，整體完成面不平順，美感度不佳建議設計監造單位

設法改善。 

 

納骨牆工程地面

排水管未妥善處

理，整體完成面不

平順，美感度不佳

建議設計監造單

位 設 法 改 善 。 

工地現場納骨牆工

程地面排水溝，排

入上下樓梯，恐造

成樓梯濕滑，建議

設計監造單位設法

改善。 


