
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.04.08 

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程 

 

說明 編號 C7之 RC柱之模板偏位約 3公分，請改善。 

 

說明 踩踏板間隙過大情形。 

踩踏板間隙過大情

形。 

編號 C7之 RC柱

之模板偏位約 3公

分，請改善。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.04.08 

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程 

 

說明 
牆面及 RC柱底部未預留開口供清理底部雜物之出口， PVC穿牆預埋管貼著鋼筋固定，

固定方式不當。 

 

說明 .上下扶梯有進出口有突出鋼軌、扶梯側邊開口過大。 

牆面及RC柱底部未預

留開口供清理底部雜

物之出口， PVC穿牆

預埋管貼著鋼筋固

定，固定方式不當。 

.上下扶梯有進出口

有突出鋼軌、扶梯側

邊開口過大 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.04.08 

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程 

 

說明 
地下室 B2 樓版有多處發生混凝土收縮裂縫，寬度 0.1mm 以上之裂縫應儘速修補，以免

裂縫寬度擴大發生樓版滲水情形。 

 

說明 屋外臨時用電線銜接處未確實防護。 

屋外臨時用電線銜接處未

確實防護。 

地下室 B2樓版有多

處發生混凝土收縮裂

縫，寬度 0.1mm以上

之裂縫應儘速修補 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.04.08 

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程 

 

說明 管路出口未以硬質管帽施以保護，恐遭異物阻塞。 

 

說明 臨時用電箱門未管控且無巡檢表。 

管路出口未以硬

質管帽施以保

護，恐遭異物阻

塞。 

臨時用電箱門未管控

且無巡檢表。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.04.08 

工程名稱：新竹縣綜合社會福利館新建工程 

 

說明 部分管路鄰近模板保護層不足。 

 

說明 .臨時用電變壓器未施作接地。 

 

部分管路鄰近模

板保護層不足。 

.臨時用電變壓器未施

作接地。。 


