
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.07.28 
工程名稱：竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程 

 

說明 
﹙抽查 1F、2F 及地下室﹚部份混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩產生；部份

混凝土內仍有夾雜模板或夾板等異物。 

 

說明 
(抽查 1F、2F及地下室﹚部份混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩產生；部份混

凝土內仍有夾雜模板或夾板等異物。 

部份混凝土澆置、搗

實不合規範，有冷

縫、蜂窩產生；部份

混凝土內仍有夾雜

模板或夾板等異物。 

部份混凝土澆置、搗

實不合規範，有冷

縫、蜂窩產生；部份

混凝土內仍有夾雜模

板或夾板等異物。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.07.28 
工程名稱：竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程   

 

說明 
﹙抽查 1F及地下室﹚部份鋼筋保護層不足；目前部份頂版已有白色析出物﹙疑為白樺﹚

滲出；部份頂版及牆體並有明顯或大面積修補痕跡。 

 

說明 部份鋼筋保護層不足 

﹙抽查 1F及地下室﹚部份

鋼筋保護層不足；目前部

份頂版已有白色析出物

﹙疑為白樺﹚滲出；部份

頂版及牆體並有明顯或大

面積修補痕跡。 

部份鋼筋保護層不

足 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.07.28 
工程名稱：竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程 

 

說明  

 

說明 
工地現場部份營建廢棄物﹙如營建廢棄物、模板、鋼筋等材料拆除後採取適當清除措施﹚

直接棄置工地現場未確實立即清理乾淨。 

工地現場部份營建廢棄

物﹙如營建廢棄物、模

板、鋼筋等材料拆除後採

取適當清除措施﹚直接棄

置工地現場未確實立即

清理乾淨。 

測量及放樣不正確，

﹙抽查 2F往 3F樓梯

間、地下室外牆﹚施

工完成之牆壁部份表

面不平整，部份昇層

處有偏移情形。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：110.07.28 
工程名稱：竹北市民眾活動中心綜合大樓新建工程 

 

說明 
未依營造安全衛生設施標準第 7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之

採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施。 

 

說明 
測量及放樣不正確，﹙抽查 2F往 3F樓梯間、地下室外牆﹚施工完成之牆壁

部份表面不平整，部份昇層處有偏移情形。 

 

測量及放樣不正確，﹙抽

查 2F往 3F樓梯間、地

下室外牆﹚施工完成之

牆壁部份表面不平整，

部份昇層處有偏移情

形。 

未依營造安全衛生

設施標準第 7條規

定，對於營造工程之

模板、施工架等材料

拆除後之採取拔除

或釘入凸出之鐵

釘、鐵條防護措施。 


